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[ZASOBNIKI NIERDZEWNE JOULE]

GWARANCIA :

1. Firma Joule Sp z 0.0. udziela gwarancji prawidtowego dziatania urzadzen na okres:
a) 12 lat na zasobniki wody uzytkowej typ TCPMVD,TCPMVI, TCPMV, TCPMV3, TCPMVH oraz TCPMVG
b) 12 lat na zbiorniki buforowe INOX Thermalstore 2.0 typ: TCSMVI oraz TCSMVS

c) 2 lata gwarancji na elementy wyposazenia zbiornika tj. Grzatka oraz zawdr bezpieczeristwa montowane
fabrycznie,

Woystepuje dwuletnia gwarancja na element grzewczy (grzatke) . Gwarancjg nie objete sg zniszczenia elementu
grzejnego poprzez zwigzki chemiczne zawarte w wodzie, prady bfadzace oraz twardos¢ wody oraz korozji
elektrolitycznej tzn. rozszycie rurki.. Gwarancja objete s tylko wady oraz usterki powstate z winy producenta.
2. W okresie gwarancyjnym uzytkownikowi przystuguje prawo do bezptatnych napraw uszkodzen powstatych z
winy producenta.

3. Firma Joule Sp z 0.0. zwolniona jest z odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji na wadliwe dziatanie urzadzenia
powstate w wyniku uzytkowania niezgodnego z Instrukcjg Obstugi, za wykonanie napraw i przerébek przez
osoby nie upowaznione oraz za inne uszkodzenia powstate nie z winy producenta.

Gwarancji nie podlegajg usterki spowodowane czynnikami zewnetrznymi od producenta niezaleznymi, takimi
jak stopien mineralizacji (twardos¢) wody.

Najwyzsze dopuszczalne objete gwarancjg na zbiornik stezenie zwigzkow chemicznych/mineralnych (mg/1) w
wodzie zasilajacej zasobnik to :

chlorki — 250 mg/I

magnez — 10 mg/I

PH wody w przedziale— 6,5—-9,5

séd — 150 mg/I

catkowita twardos$é wody — CaCO3 — max 250 mg/|

ouv e wN e

siarczany — 200 mg/|

GWARANCIJA TA NIE OBEJMUIJE:

- zadnych wtérnych strat wynikajacych z uszkodzenia lub awarii zasobnika,

- jesli stwierdzi sie nieszczelnos$¢ na powierzchni blachy oraz na spawach spowodowane agresywnymi
zwigzkami chemicznymi,

- efektu przyrostu kamienia,

- zniszczen oraz uszkodzen zbiornika wywotanych zwigzkami chemicznymi zawartymi w wodzie oraz twardoscia
wody.

- uszkodzen wynikajgcych z uzytkowania niezgodnego z ogdlnie przyjetymi zasadami tego typu urzadzen,
niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcji Obstugi

- uszkodzen powstatych z winy Uzytkownika

- produktéw, w ktérych stwierdzono ingerencje osdb nieupowaznionych, polegajgcg na przerdbkach,
samodzielnych naprawach, zmianach konstrukcyjnych,

- uszkodzen powstatych na skutek braku zasilania energii elektrycznej

- uszkodzen powstatych na skutek przepie¢, burz, powodzi, pozaréw i podobnych zdarzen losowych

- uszkodzen powstatych wskutek niewtasciwej instalacji i montazu

- elementdw eksploatacyjnych lub zuzytych w sposdb naturalny

Gwarancjga nie sg objete:

- wycieki z zaworu bezpieczeristwa z powodu:

a) Wysokiego cisnienia w sieci wodociggowej (powyzej 6 bara)
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[ZASOBNIKI NIERDZEWNE JOULE]

b) Zainstalowania zasobnika bez naczynia przeponowego,

¢) Zainstalowania reduktora cisnienia wody bez réwnoczesnego zainstalowania naczynia wzbiorczego
przeponowego.

d) Uzytkowania naczynia przeponowego bez sprezonego powietrza.

- uszkodzenia wynikte z niewtasciwego transportu lub przechowywania.

- uszkodzenia przez mroéz.

- uszkodzenia w wyniku dziatania sity wyzszej lub zdarzen losowych.

4. Wady ujawnione w okresie gwarancji bedg usuwane w terminie 14 dni od daty zgtoszenia usterki, a

gwarancja ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia usterki do dnia wykonania naprawy.

W przypadku stwierdzenia przez przedstawiciela producenta braku mozliwosci naprawy zgtoszonej wady

wyrobu u klienta, wymiennik jest naprawiany w siedzibie producenta, a na czas naprawy klient moze otrzyma¢

urz adzenie zastepcze.

5. Zgtoszenia reklamacyjne nalezy kierowa¢ do firmy Joule.

6. Nabywcy przystuguje prawo wymiany urzadzenia na nowe lub zwrot kosztéw w przypadku stwierdzenia

wady fabrycznej niemozliwej do usuniecia.

7. Uprawnienia z tytutu gwarancji mogg by¢ realizowane jedynie po przedstawieniu waznej Karty

Gwarancyjnej. Firma instalacyjna montujgca urzadzenie wpisuje na karcie gwarancyjnej date montazu.

Poczatkiem okresu gwarancyjnego jest data montazu, a w przypadku jej braku data sprzedazy, z zastrzezeniem

okresdw podanych w punkt 1 Karta Gwarancyjna niewypetniona, wypetniona tylko czesciowo lub noszaca $lady

poprawek jest niewazna.

8. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej powstate koszty ponosi

uzytkownik.

9. Do podstawowych zabiegdw konserwacyjnych nalezy:

e utrzymanie wymiennika w czystosci,

e sprawdzanie co miesigc prawidtowego dziatania zaworu bezpieczenstwa, wg zalecen wytworcy zaworu,

10. Producent nie bierze odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom lub rzeczom, ktére mogtyby

powstacé przez niewtasciwe zastosowanie i eksploatacje urzadzenia, jego btedny montaz lub niezastosowanie

sie do zalecen producenta.

11. Szczegotowe uprawnienia nabywcy i gwaranta okreslajg przepisy Kodeksu Cywilnego.

Materiat uzyty do produkcji zasobnikow Joule — stal nierdzewna Duplex
Materiat uzyty do produkcji kré¢céw oraz wezownic — stal nierdzewna 316L

Pamietaj gwarancja nie bedzie uznana bez przeprowadzonego przegladu po pierwszym roku uzytkowania
wymiennika.

Przeglad nalezy wykonac najpdzniej 15 dni po pierwszym roku uzytkowania.
Przeglad przeprowadzany jest na koszt wtasciciela zasobnika. Przeglad wykonuje autoryzowany serwis Joule.
Do czynnosci zwigzanych z przegladem nalezy sprawdzenie zasobnika pod wzgledem szczelnosci zbiornika

(brak przeciekéw), oraz poprawnego dziatania zaworu bezpieczenstwa a takze ogdlnego sprawdzenia
poprawnosci dziatania instalacji wodnej.

Gwarancja wazna jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej.
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[ZASOBNIKI NIERDZEWNE JOULE]
KARTA GWARANCYIJNA ( wypetnia instalator )

NAZWA | TYP URZADZENIA:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRZEGLAD PO PIERWSZYM ROKU UZYTKOWANIA :

DATA PRZEGLADU :
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[ZASOBNIKI NIERDZEWNE JOULE]

DANE TECHNICZNE CYCLONE TCMVI - Indirect (100-150L)

Kod produktu TCPMVI TCPMVI TCPMVI TCPMVI TCPMVI
-0100LFB -0125LFA -0125LFB -0150LFA -0150LFB
Pojemnosé (L) 100 125 125 150 150
Wysokos¢ (mm) A 950 1070 990 1230 1150
Srednica (mm) B 500 580 540 580 540
Waga (kg) 34 35 35 39 39
C (mm) 188 196 196 196 196
D (mm) 333 341 211 341 341
E (mm) 478 486 511 486 486
F (mm) 543 551 651 551 551
G (mm) 628 651 751 786 786
H (mm) 743 751 801 911 911
Izolacja (mm) 50 65 40 65 40
Powierzchnia wezownica (m2) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Moc wezownicy (kW) 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2
Wydajnos¢ wezownicy (I/h) 363,6 363,6 363,6 363,6 363,6
80/10/45 C
Straty Postojowe (W) 44 36 52 38 55
Max. Cisnienie 6 6 6 6 6
Zbiornik (bar)
Max. Temperatura Zbiornik (C) 90 90 90 90 90
Max. Cisnienie Wezownica 6 6 6 6 6
(bar)
Max. Temperatura Wezownica 95 95 95 95 95
(©)
KLASA ENERGETYCZNA B A B A B
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[ZASOBNIKI NIERDZEWNE JOULE]

DANE TECHNICZNE CYCLONE TCMVI - Indirect (200-500L)

Kod produktu TCPMVS TCPMVS TCPMVS  TCPMVH TCPMVS TCPMVS TCPMVS TCPMVS
-0200LFB -0200NFC ~ -250LFB  -0250NFC - 0300NFC -0300LFD -0400LFC  -0500LFC
Pojemnosc¢ (L) 200 200 250 250 300 300 400 500
Wysokos$é (mm) A 1525 1150 1845 1400 1600 2040 1570 1930
Srednica (mm) B 580 600 580 600 600 540 710 710
Waga (kg) 46 46 58 58 64 65 71 87
C (mm) 196 218 196 218 218 196 225 225
D (mm) 336 423 361 383 383 361 405 455
E (mm) 516 538 586 608 608 586 675 745
F (mm) 581 603 651 673 673 651 740 810
G (mm) 981 768 1271 968 1153 1551 1180 1440
H (mm) 1211 883 1531 1133 1333 1811 1280 1640
I1zolacja (mm) 65 40 65 40 40 40 50 50
Powierzchnia 0,8 0,8 0,8 0,8 1,2 1,2 1,3 1,4
wezownica (m2)
Moc wezownicy 17,8 17,8 17,8 17,8 30,6 30,6 33,2 35,7
(kW)
Wydajnosé 501,5 501,5 501,5 501,5 752,2 752,2 814,9 877,6
wezownicy (I/h)
80/10/45 C
Straty Postojowe 58 78 64 87 92 103 102 115
(W)
Max. Cis$nienie 6 6 6 6 6 6 6 6
Zbiornik (bar)
Max. Temperatura 90 90 90 90 90 90 90 90
Zbiornik (C)
Max. Cis$nienie 6 6 6 6 6 6 6 6
Wezownica (bar)
Max. Temperatura 95 95 95 95 95 95 95 95
Wezownica (C)
KLASA B C B C C D Cc C
ENERGETYCZNA

6|strona




©coi= [ZASOBNIKI NIERDZEWNE JOULE]

DANE TECHNICZNE CYCLONE TCMVI - INDIRECT

@B |

ﬁ Krociec cieptej wody (1")

o Kréciec zawory temp. cisnieniowego (1/2")

O Krdéciec cyrkulacji (3/4")
@ Krociec elementu grzejnego (1 3/4")
o] Krociec wezownicy (3/4")

© Rurka na czujnik temperatury

— Krdciec wezownicy (3/4")
@) @@= Krociec zimnej wody (1")

AHGFEDC
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[ZASOBNIKI NIERDZEWNE JOULE]

DANE TECHNICZNE CYCLONE TCMVD Direct 100-500

Kod produktu TCPMVD TCPMVD TCPMVD TCPMVD TCPMVD TCPMVD TCPMVD TCPMVD
-0100LFC -0125LFC -0150LFC -0200NFD - 0250NFD -0300NFD -0400LFD -0500LFD
Pojemnosé (L) 100 125 150 200 250 300 400 500
Wysokos¢ (mm) 950 990 1150 1150 1400 1600 1570 1930
A
Srednica (mm) B 500 540 540 600 600 600 710 710
Waga (kg) 30 34 36 40 49 56 62 89
C (mm) 188 196 196 218 218 218 225 225
D (mm) 203 211 211 233 233 233 240 240
E (mm) 468 511 561 553 653 733 740 840
F (mm) 628 651 786 768 968 1153 1180 1440
G (mm) 743 751 911 883 1133 1333 1280 1640
Izolacja (mm) 50 40 40 40 40 40 50 50
Max. Cisnienie 6 6 6 6 6 6 6 6
Zbiornik (bar)
Max. 90 90 90 90 90 90 90 90
Temperatura
Zbiornik (C)
Profil Obcigzenia L L L L L XL XXL XXL
Wydajnos¢ 37 37 37 36 35 37 37 36
Energetyczna
(%)
Roczne Zuzycie 2740 2773 2785 2875 2908 4565 5805 5999
Pradu (kWh)
Poziom Hatasu 16 16 16 16 16 16 16 16
(dB)
Temperatura 60 60 60 60 60 60 60 60
Ustawu
Termostat (C)
KLASA C C C D D D D D
ENERGETYCZNA
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DANE TECHNICZNE CYCLONE TCMVD - Direct

| g B i

/— Krociec cieptej wody (1")

Krociec zaworu temp.-ci$neiniowego (1/2")

-]

Krociec cyrkulacji (3/4")

9

Krdciec elementu grzejnego (1 3/4")

___ Kréciec elementu grzejnego (1 3/4")

H O
5

= D Krociec zimnej wody (1")

AGFEDC
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[ZASOBNIKI NIERDZEWNE JOULE]

DANE TECHNICZNE CYCLONE TCMVS — TWIN SOLAR

Kod produktu TCPMVS  TCPMVS  TCPMVS  TCPMVH TCPMVS TCPMVS TCPMVS ~ TCPMVS
- -0200NFC -250LFB - - 0300NFC -0300LFD -0400LFC -0500LFC
0200LFB 0250NFC
. o 200 200 250 250 300 300 400 500
Pojemnos¢ (L)
Wysokos¢é (mm) A 1525 1150 1845 1400 1600 2040 1570 1930
Srednica (mm) B 580 600 580 600 600 540 710 710
Waga (kg) 50 50 62 62 67 63 74 87
C (mm) 196 218 196 218 218 196 225 225
D (mm) 246 268 246 268 268 250 275 275
E (mm) 396 368 416 438 438 440 430 430
F (mm) 496 468 516 538 538 586 615 615
G (mm) 561 533 581 603 603 651 680 680
H (mm) 626 598 646 668 668 875 745 745
I (mm) 766 688 786 798 810 1040 888 888
J (mm) 916 768 1031 1053 1053 1260 1130 1130
K (mm) ‘ 981 ‘ 848 1271 ‘ 968 1153 1551 1180 1440
L (mm) 1211 883 1531 1133 1333 1810 1280 1640
I1zolacja (mm) ‘ 65 ‘ 40 65 ‘ 40 40 40 50 50
Powierzchnia wezownicy
dolnej (m2) 0.7 0,7 07 07 12 1,2 12 13
Moc wezownicy dolnej (kW) ‘ 17,9 ‘ 17,9 17,9 ‘ 17,9 30,6 30,6 30,6 33,2
Wydajnos$¢ wezownicy
g6rnej (I/h) 80/10/45 C 438,8 438,8 438,8 438,8 752,2 752,2 752,2 814,9
Powierzchnia wezownicy
gornej (m2) 0.58 0,58 0,7 0.7 0,8 0,8 0,7 0,8
Moc Wez‘a"v'\‘/')cy gorne 14,8 14,8 16 16 17,6 17,6 16 17,6
Wydajnos¢ wezownicy
gérnej (I/h) 80/10/45 C 363,3 363,3 438,8 438,8 501,5 501,5 438.8 501.5
Straty Postojowe (W) 55 80 64 89 96 99 102 115
Max. Cisnienie
Zbiomik (bar) 9 g g 9 g
Max. Tempezgt)ura Zbiornik 90 90 90 90 90
Max. Cisnienie Wezownica
(bar) 6 6 6 6 6
Max. Temperatura
Wezownica (C) 95 95 95 95 95
KLASA ENERGETYCZNA ‘ B ‘ C B @ @ D C C
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DANE TECHNICZNE CYCLONE TCMVS - Twin Solar

I QB |

ﬁ Krociec cieptej wody (1)

N

Rurka na czujnik

Krociec zaworu temp. cisnieniowego (1/2")

Krociec cyrkulacji (3/4")

Kraciec wezownicy gdrnej ( 3/4")

Rurka na czujnik

Kréciec weiownicy garnej (3/4")

Krociec elementu grzejnego (1 3/4")

Krociec wezdwnicy dolnej (3/4")

Rurka na czujnik

Rurka na czujnik

| Krociec zimnej wody (1)

Krociec wezownicy dolnej (3/4")

=/ o
O
0
e
LV
0\ (i

ALKJI HGFEDZC

h
L

DANE TECHNICZNE CYCLONE ICIVIVH —

HEAT PUMP
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Kod produktu TCPMVH TCPMVH TCPMVH TCPMVH TCPMVH TCPMVH
-0200LFC -0250LFC  -0300NFC -0300 LFC -0400LFC -0500LFC
Pojemnosc¢ (L) 200 250 300 300 400 500
Wysokos¢é (mm) A 1450 1770 1600 2040 1570 1930
Srednica (mm) B 540 540 600 540 710 710
Waga (kg) 58 67 74 75 81 107
C (mm) 196 196 218 196 225 225
D (mm) 211 211 233 211 240 240
E (mm) 261 261 283 261 290 290
F (mm) 451 561 508 586 540 540
G (mm) 701 861 773 1022 805 910
H (mm) 911 1011 983 1112 1190 1190
I (mm) 981 1271 1153 1552 1190 1440
J (mm) 1211 1531 1333 1812 1290 1640
I1zolacja (mm) 40 40 40 40 50 50
Powierzchnia wezownica (m2) 2,5 2,8 3,2 3,2 3,2 4
Moc wezownicy (kW) 37,5 42,1 48,1 48,1 48,1 60,1
Wydajnosé¢ CWU wezownicy do 922,6 1033,3 1180,9 1180,9 1180,9 1476,1
PC (60/10/45C) I/h
Straty Postojowe (W) 81 89 92 103 102 115
Max. Cisnienie 6 6 6 6 6 6
Zbiornik (bar)
Max. Temperatura Zbiornik (C) 90 90 90 90 90 90
Max. Cisnienie Wezownica (bar) 6 6 6 6 6 6
Max. Temperatura Wezownica 95 95 95 95 95 05
(©)
KLASA ENERGETYCZNA C C C D C C
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DANE TECHNICZNE CYCLONE TCMVH - HEAT PUMP

. @B |
/7 Krociec cieple] wody (1")
/—— Rurka na czujnik
o ] Kréciec zaworu temp. cisnieniowego (1/2")
'n
L
1 O - Kraciec weiownicy do PC (1")
I o Rurka na czujnik
o Rurka na czujnik
0= Krociec weiownicy do PC (1")
0 ) — Kréciec zimnej wody (1")
\—— Krociec elementu grzejnego (1 3/4")
11
A | HGFE D
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[ZASOBNIKI NIERDZEWNE JOULE]

DANE TECHNICZNE CYCLONE TCMVG — HEAT PUMP +

Kod produktu TCPMVG TCPMVG TCPMVG TCPMVG TCPMVG
-0200LFC - 0250LFC -0300NFC -0400LFC -0500LFC
Pojemnos¢ (L) 200 250 300 400 500
Wysokosé (mm) A 1450 1770 1600 1570 1930
Srednica (mm) B 540 540 600 710 710
Waga (kg) 61 70 77 84 110
C (mm) 196 196 218 225 225
D (mm) 246 246 268 275 275
E (mm) 386 406 438 375 430
F (mm) 486 516 538 415 615
G (mm) 536 606 578 465 675
H (mm) 586 710 628 590 735
I (mm) 791 921 813 950 950
J (mm) 1130 1440 1300 1260 1630
K (mm) 1136 1376 1328 1285 1635
L (mm) 1211 1531 1333 1290 1640
I1zolacja (mm) 40 40 40 50 50
Powierzchnia wezownica do PC 2,5 2,8 3,2 3,2 4
(m2)
Moc wezownicy do PC (kW) 37,5 42,1 48,1 48,1 60,1
60/10/45C
Wydajnosé CWU wezownicy do PC 922,6 1033.3 1180,9 1180,9 1476,1
60/10/45C (I/h)
Powierzchnia wezownica 0,7 0,7 1,1 1,1 1,2
dodatkowa (m2)
Moc wezownicy dodatkowej (kW) 17,9 17,9 29 29 30,6
Wydajnos¢ wezownicy dodatkowej 438,8 438,8 752,2 814,9 877,6
80/10/45C (I/h)
Straty Postojowe (W) 83 91 98 102 115
Max. Cisnienie 6 6 6 6 6
Zbiornik (bar)
Max. Temperatura Zbiornik (C) 90 90 90 90 90
Max. Cisnienie Wezownica (bar) 6 6 6 6 6
Max. Temperatura Wezownica (C) 95 95 95 95 95
KLASA ENERGETYCZNA C C C @ C
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DANE TECHNICZNE CYCLONE TCMVG - HEAT PUMP+

=/ o

Q
o]
o]

e

LV
O
O\ O

ALK

HGFEDC

h
o

Krociec cieple] wody (1)

Rurka na czujnik

Kréciec zaworu temp. cisnieniowego (1/2")

Krociec cyrkulacji (3/4")

Krociec wefownicy do PC (1")

Rurka na czujnik

Kréciec weiownicy do PC (1")
Kraciec elementu grzejnego (1 3/4")

Krociec wezdwnicy dolnej (3/4")

Rurka na czujnik

Rurka na czujnik
Krociec zimnej wody (1")

Krociec wefownicy dolnej (3/4")

15|strona




[ZASOBNIKI NIERDZEWNE JOULE]

Instalacja zasobnika

PODtACZANIE ZASOBNIKA:

Zainstalowanie i pierwsze uruchomienie wymiennika powinno by¢ wykonane przez autoryzowany serwis
Joule badz przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, ktdéra przeszta odpowiednie
szkolenia z zakresu montazu zasobnikéw Cyclone. Instalator powinien poinformowac uzytkownika odnosnie
funkcji wyrobu oraz udzieli¢ niezbednej informacji, co do bezpiecznego uzytkowania.

Przy zainstalowanej grzatce, przed podtgczeniem do instalacji elektrycznej nalezy w pierwszej kolejnosci
napetnié¢ zbiornik woda.

Napetnienie i odpowietrzenie urzadzenia:

1. Otworzy¢ zawor odcinajacy zimng wode uzytkowa na doptywie (sie¢ wodociggowa) i jeden z punktow
poboru cieptej wody,

2. Napetniaé zbiornik do momentu wyptywu wody w punkcie poboru wody uzytkowej,

3. Napetni¢ wezownice wodg kottowga, zwracajgc uwage na jej odpowietrzenie,

4. Ponownie sprawdzi¢ szczelnos¢ potaczen,

Po napetnieniu i odpowietrzeniu zbiornika c. w. u. oraz wezownicy, urzgdzenie jest gotowe do pracy.

Przed pierwszym nagrzaniem lub po dtuiszej przerwie w eksploatacji, otworzy¢ armature poboru cieptej
wody, w celu sprawdzenia czy zbiornik jest wypetniony wodg i czy zawér odcinajacy na przewodzie zimnej
wody nie jest zamkniety.

Zasobnik Joule nalezy podtgczy¢ do instalacji wodnej o cisnieniu wody min 1 bar, max 6 bar i instalacji
grzewczej o ci$nieniu nieprzekraczajgcym 6 bar. Kazdy zasobnik powinien byé wyposazony w reduktor
cisnienia 3,5 Bar. Po kazdym podgrzaniu cieptej wody w zasobniku wzrasta cisnienie, dlatego tez kazdy
wymiennik musi by¢ wyposazony w zawdr bezpieczeristwa, zamontowany na doprowadzeniu wody zimnej, o
cisnieniu znamionowym 6 bar, ktéry bedzie chronit wymiennik przed nadmiernym wzrostem cisnienia. Podczas
podgrzewania wody, moze nastepowac niewielki, chwilowy wyptyw z zaworu bezpieczeristwa, co swiadczy o
wzroscie cisnienia powyzej znamionowego i zadziataniu zaworu. W zaden sposéb nie mozna temu
przeciwdziata¢, poniewaz zablokowanie zaworu bezpieczernstwa moze by¢ przyczyng awarii urzadzenia.
Odptyw z zaworu bezpieczenstwa powinien by¢ odprowadzony do kanalizacji lub kratki sciekowej. Przewdd
odptywowy zaworu bezpieczenstwa powinien by¢ zainstalowany w otoczeniu wolnym od przemarzan i
pozostawaé otwarty do atmosfery. Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za zalanie pomieszczenia w wyniku
zadziatania zaworu.

Na wodzie cieptej w gornej czesci zasobnika zainstalowany zostat fabrycznie zawor temperaturowo-
cisnieniowy o parametrach 7 bar/90C. Jest to dodatkowa ochrona zasobnika przy zbyt wysokich temperaturach
oraz ci$nieniu wody. Nalezy wykonac¢ zrzut wody z zaworu rurkg miedziang do kanalizacji. Zawér ten nie spetnia
roli zaworu bezpieczenstwa na wejsciu zimnej wody. Na wejsciu zimnej wody musi by¢ zainstalowany
dodatkowy zawor bezpieczenistwa 6 bar jak opisano powyziej.

W trakcie napetniania/uruchamiania, upewnij sie ze wszystkie potgczenia sg catkowicie szczelne.
Kréciec zaworu bezpieczenstwa na wodzie cieptej nie powinien by¢ wykorzystany do zadnego innego celu.

UWAGA:
- Podczas podgrzewania wody moze nastepowac niewielki, chwilowy wyciek z zaworu bezpieczenistwa. Nie

wolno temu zapobiegaé, poniewaz zablokowanie zaworu bezpieczenstwa moze by¢ przyczyng awarii
urzadzenia.

16 |strona




[ZASOBNIKI NIERDZEWNE JOULE]

- Nie wolno korzystac z urzadzenia, jezeli wystepuje niedroznos¢ zaworu bezpieczenstwa.
1. Na przewodzie doprowadzajagcym zimng wode bezwzglednie musi by¢ zamontowany zawor
bezpieczennstwa o cisnieniu znamionowym max 6 bar.
2. Wszystkie podtaczenia do kréécdw muszg by¢ mosiezne, nie nalezy stosowac ztgczek
ocynkowanych.
3. Nie nalezy stosowac¢ ocynkowanych hydroforow przed wejsciem zimnej wody do zbiornika Joule.

Elementy Grzejne

Grzatki majg gwint 1%”. Ich moc znamionowa to 3kW przy 240 V i posiadajg niskoszumowa konstrukcje ze
stopu Incoloy 800. Posiadajg termostat standardowo ustawiony na temperature 65 C. Prosimy zamawiac
zamienniki od firmy JOULE; montowanie nieakceptowanych grzatek moze wptynac¢ na Twojg gwarancje. Przy
montazu, upewnij sie, ze uszczelka jest umieszczona wtasciwie na gtowicy grzatki. Kabel zasilajgcy musi mieé
przekrdj 2.5 mmz2, by¢ zaroodpornym(85°C HOFR), gietkim izolowanym przewodem zgodnym z normg BS 6141:
1981 Tabela 8. Nie uruchamiaj grzatek dopdki jednostka grzewcza nie jest napetniony woda.

Wystepuje dwuletnia gwarancja na element grzewczy. Gwarancjg nie objete sg zniszczenia elementu grzejnego
poprzez zwigzki chemiczne zawarte w wodzie oraz twardos$é wody. Gwarancjg objete s3 tylko wady oraz

usterki powstate z winy producenta.

INSTALACJA GRZALKI:

1. Nalezy upewnic sie, ze zasilanie sieciowe odpowiada wartosci napiecia wskazanej na plastikowej pokrywie
ztacza.

2. Grzatke nalezy instalowac poziomo, za pomocg 1%-calowego gwintu typu BSP.

3. Grzatke nalezy zamontowac¢ na zbiorniku za pomocg zapewnionej do tego celu uszczelki. Nalezy upewnic
sie, ze element nie jest zbyt mocno dokrecony wewnatrz zbiornika.

UWAGA - GRZALKE NALEZY MONTOWAC JEDYNIE WEWNATRZ ZBIORNIKOW, W KTORYCH GRZAtKA
ZNAIJDZIE SIE PONIZE) POZIOMU WODY. PRZED PIERWSZYM WEACZENIEM GRZAtKI NALEZY UPEWNIC SIE,
ZE W ZBIORNIKU ZNAJDUJE SIE WODA. W przypadku korzystania z grzatki przy zbiorniku wypetnionym
woda w taki sposob, ze woda nie przykrywa elementu grzewczego, grzatka moze ulec powainemu
uszkodzeniu badz zaszkodzi¢ pobliskim przedmiotom lub osobom.

Urzadzenie nie powinno by¢ uzywane przez dzieci lub osoby o ograniczonej sprawnosci fizycznej, sensorycznej
czy umystowej, lub osoby bez wymaganego doswiadczenia i wiedzy, chyba ze bedg one nadzorowane lub
zostang poinstruowane na temat korzystania z tego urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich
bezpieczenstwo. Urzadzenie nalezy przechowywac poza zasiegiem dzieci.

INFORMACIJE NA TEMAT TERMOSTATU

Grzatka wyposazona jest w termostat RTS/RTS PLUS, o temperaturze fabrycznej wynoszacej 65°C z mozliwoscia
regulacji temperatury.

Ze wzgledow bezpieczenstwa termostat nalezy wymieniac jedynie na taki sam model.

Termostat w tym urzgdzeniu moze odfaczyé oba przewody zasilajgce (pod napieciem i neutralny) poprzez
jedno dziatanie inicjujgce. Urzadzenie ma wbudowany mechanizm bezpieczenstwa, ktéry zapobiega zbyt
wysokim temperaturom. W przypadku uszkodzenia zwyktego czujnika mechanizm zabezpieczajacy zapobiega
nadmiernemu podgrzaniu wody. Aby zresetowac termostat po interwencji mechanizmu bezpieczenstwa:

1. Nalezy wytgczac grzatke poprzez odtgczenie zasilania.
2. Nalezy pozwolié, by woda w zbiorniku ostygta w wystarczajgcym stopniu.
3. Nalezy zdjg¢ pokrywe i nacisngc przycisk na gérze termostatu.

UWAGA: Jesli mechanizm odciecia doptywu energii bedzie dziatat zbyt czesto, zalecamy skonsultowa¢ sie z
wykwalifikowanym elektrykiem w celu zbadania charakteru problemu, gdyz termostat moze wymagaé
wymiany. Aby unikng¢ niepotrzebnych wytaczen, pomocne moze okazaé sie obnizenie ustawien temperatury
termostatu.

PRZYtACZA ELEKTRYCZNE
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1. Niniejsze urzadzenie powinno zosta¢ podtgczone przez odpowiednio wykwalifikowanego elektryka, zgodnie
z najnowszymi przepisami IEE.

2. Przed dokonaniem pofaczenia z urzagdzeniem nalezy upewnié sie, ze zasilanie elektryczne jest wytagczone.

3. Grzatka powinna by¢ podtgczona poprzez podwdjny izolacyjny przetacznik wielobiegunowy z separacja

stykdw co najmniej 3 mm dla obu biegunodw.

4. Grzatka powinna by¢ podtgczona za pomocg odpornego na ciepto elastycznego przewodu z minimalnym T
"T-80", o minimalnej powierzchni przekroju poprzecznego 2,5mm?2.
5. Nalezy upewnic sie, ze Sruby zaciskowe nie sg zbyt mocno dokrecone, gdyz moze to spowodowac zerwanie

ztacz.

UWAGA: NALEZY UZIEMIC ELEMENT GRZEJNY

OKABLOWANIE:

1. Uziemienie (kolor zielony i z6tty) powinno by¢ mocno przytwierdzone do palika uziemiajgcego(oznaczone
jako "E") za pomocg zaciskdéw znajdujgcych sie w zestawie.
2. Potaczenie pod napieciem (kolor brgzowy) od kabla zasilajgcego do gniazda termostatu, oznaczone "L".

3. Neutralne potaczenie (kolor niebieski) od kabla zasilajgcego do gniazda termostatu, oznaczone "N".

SCHEMAT PODtACZENIA TYPOWEGO ZASOBNIKA
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Zasobnik Joule

Piec C.O.

Pompa

Pompa

Pompa Cyrkulacyjna C.W.U
Zawor Bezpieczeristwa
Zawor Zwrotny

Naczynie Przeponowe

W NOOU R WDNRE

Reduktor Cisnienia Wody
10. Zawdér odcinajacy

11. Kolektory Stoneczne

12. Pompa solarna

Pojemnos¢ naczynia przeponowego CWU zalecana oraz wymagana przez

producenta.

Pojemnos¢ zbiornika (1)

Pojemnos¢ naczynia przeponowego ()
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250
300
400
500

19
19
24
35
35
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KARTA SPRAWDZAJACA POPRAWNOSC ZAINSTALOWANIA
ZBIORNIKA JOULE :

o ZAINSTALOWANY ZAWOR BEZPIECZENSTWA NA
WEJSCIU ZIMNEJ WODY,

o ZAINSTALOWANY ZAWOR REDUKCYJNY NA WEJSCIU
ZIMNEJ WODY,

o ZAINSTALOWANY ZAWOR ZWROTNY NA WEJSCIU
ZIMNEJ WODY,

o ZAINSTALOWANE ODPOWIEDNIE NACZYNIE
PRZEPONOWE NA WEJSCIU ZIMNEJ WODY,

o ZROBIONY ZRZUT WODY Z ZAWORU CISN.
TEMPERATUROWEGO NA CIEPLEJ WODZIE,

o ZAMONTOWANE ZtACZKI MOSIEZNE NA KROCCACH
ZBIORNIKA,

UWAGA ISTNIEJE MOZLWIOSC UTRATY GWARANCII ZA
NIEDOSTOSOWANIE SIE DO POWYZSZYCH WYTYCZNYCH !
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NOTATKI :
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